Tisztelt Megbizd!

Engedjék meg, hogy az ajanlati dokumentacidval kapcsolatos megjegyzésemet és jészandéka
javaslataimat megosszam énékkel.

- A magastetd belsd vizelvezetését 1db 110mm-es lefolydvezetékkel tervezték. A
teté6sszefolyd tisztitdsahoz, megkozelitéséhez tetSkibivot nem terveztek.
ValdszinUsithetd, hogy az évek sordn a karbantartas elmaradtiemiatt a lefolyévezeték
el van dugulva. A belsé vapacsatorna keresztmetszete alultervezett, ezéltal a hirtelen
lezGduld es§ atcsap a csatornan és ztatja a belsd falszerkezetet. Javasiom az 1db
110mm-es lefolyé 160mm-re torténé felbSvitését, és még 1 db Gj 160-as lefolys
kiépitését, a vapacsatorna keresztmetszetének felbGvitését.

- - Amunkalatok megkezdése el6tt a padlastérben taldlhaté kiilénb6z6 anyagokat el

kell tavolitani.

- A70-80 évvel ezel&tt beépitett fa szerkezetii tetd feltjitdsdhoz a kés6bbi problémak
elkeriilése végett statikai, és faanyag védelmi szakvélemény indokolt.

- Akapott dokumentacio alapjan a kéltségvetési kiiras hianyos, nem atgondolt. A kifrt
mennyiségi tételek pontatlanok, nem tartalmazzak a munka elvégzéséhez sziikséges
Osszes koltségvetési tételeket.

- Afeldjitas elvégzéséhez sziikség van az oldalsé szomszéd udvaranak hasznélatara.

- ldeiglenes felvonuldsi létesitmények elhelyezését biztositani sziikséges.
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